
客席上手直30Ａ（4）

１間

１間

伊勢崎市文化会館 施設係照明担当

TEL.0270-23-6070 FAX.0270-23-6047

花Ｆ上１～２（各Ｃ型20Ａ×1）

※ ＬＨ１～８は、常設回路

※ 表記なしは、Ｃ型30Ａコンセント

100V/173V 100A
３相４線

上手袖仮設電源盤
下手袖仮設電源盤
100V/173V 100A

３相４線

大ホール照明床回路図

Ｃ型60Ａ×3
Ｃ型30Ａ×3

Ｃ型60Ａ×3
Ｃ型30Ａ×3

※ （ ）内の数字は、コンセント口数

客席下手直30Ａ（4）

ＤＭＸコネクタ1（ＩＮ）

ＯＰＣ２（2） ＯＰＣ１（2）

下1～4（各1）

ＤＭＸ下1～2

下5～8（各1）

下9～10（各1）

上1～4（各1）

上5～8（各1）

上下共通5～8（各1）

上9～10（各1）

ＤＭＸ上1～2

花Ｆ下１～２（各Ｃ型20Ａ×1）

Ｆ１～４（各Ｃ型20Ａ×1）

上下共通5～8（各1）

上下共通1～4（各1） 上下共通1～4（各1）

ＬＨ５～８（各1）

引割幕1

引割幕2

引割幕3

引割幕4

袖幕1

引割幕5

ＴＬ下1～2（各Ｃ型20Ａ×2・切替）
ＴＬ上1～2（各20Ａ×2・切替）

WC下袖1～6（各1）

WC下手トヤ1・２（各1） WC上手トヤ1・２（各1）

WC上袖1～6（各1）

奥９～１２（各１）

ＬＨ１～４（各1）奥5～8（各1）

センター

壁面

奥1～4（各1）

ＤＭＸコネクタ（ＩＮ・ＯＵＴ） ＤＭＸコネクタ（ＩＮ・ＯＵＴ）

直上1・60Ａ（1）

直上2・60Ａ（1）

上前共通9～11（各1）

上前共通9～11（各1）下前共通12～14（各1）

下前共通12～14（各1）

直下1・60Ａ（1）

直下2・60Ａ（1）

（OUT）

（OUT）

（OUT）

ＤＭＸ上3～4(OUT)

ＤＭＸ下3～4

３相３線
200Ｖ50Ａ

令和2年5月15日現在


